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Høringsvar om «forslag til 
klimabaserte energikrav» 
( Forslaget omfatter endringer i kapitlene 9 og 14 

i byggteknisk forskrift (TEK17) og tilhørende endringer 
i kapitlene 5, 8 og 12 i byggesaksforskriften (SAK10).) 

Kontakt	for	gruppen	innsendere: 
Bjarne Haugland 
E-post: bjarne.haugland@vavvs.no 
Telefon: 958 48 966 
Adresse: Helgeroaveien 196, 3294 Stavern



Viser til mail datert torsdag 1. juli 2021 – om «Høring om forslag til klimabaserte energikrav», 
og vil med dette komme med følgende innspill til saken. 

De3e	innspillet	tar	kun	for	seg	foreslå3e	endringer	i	kapi3el	14	og	de	punkter	vi	mener	det	er	grunn	
:l	å	være	kri:ske	:l.		

Innsender	mener:		
De	nevnte	innsendere	ser	ikke	at	foreslå3e	endringer	i	kapi3el	14	ivaretar	fellesinteresser	for	
samfunn	eller	klima.		
	
Foreslå3e	endring	vil	y3erligere	øke	omfanget	av	indirekte	og	direkte	bruk	av	elektrisitet	:l	varme	
(romoppvarming,	ven:lasjon	og	varmtvann).	Bygg	utelukkende	oppvarmet	med	direkte	elektrisitet	er	
kostbare	å	driFe,	gir	liten	mulighet	for	effektregulering	og	vil	forsterke	problem	med	peak-effekt	i	
strømne3et.	

Det	anbefales	at	endringer	i	kapi3el	14	utse3es	og	ses	i	en	større	sammenheng	hvor	endringer	i	
kapi3el	14-2	også	inkluderes,	fortrinnsvis	med	en	endring	fra	ne3o	energi	:l	levert	energi.	Sekundært	
at	unntak	for	energifleksibilitet	for	bygg	under	1000	m2	Nernes	eller	BRA-grense	for	
energifleksibilitetskrav	se3es	betydelig	lavere.	

I	:llegg	mener	vi	at	krav	om	energifleksible	løsninger	bør	se3es	:l	80%	fremfor	foreslå3e	60%	for	å	
redusere	bruk	av	tekniske	løsninger	som	gir	høyt	energi-	og	effekUorbruk.							

	
Kommentarer:		
I	forslaget	indikeres	at	dagens	rammevilkår	gir	et	nært	nullenerginivå	:l	tross	for	at	det	ikke	er	
foreslå3	endringer	i	rammekravnivå.	I	bygningsenergidirek:vet	hvor	nullenerginivå	for	bygg	
beskrives,	skal	både	levert	og	egenprodusert	energi	inkluderes.	Det	er	således	ikke	rik:g	å	kalle	
forslaget	nær	nullenerginivå.						

Forslaget	viser	:l	den	:lbaketrukne	beregningsstandarden	NS3031:2014.	Det	er	en	svakhet	at	
beregningsstandarden	ikke	harmoniserer	med	gjeldende	ISO	standarder	i	52000-serien.			

Forslaget	:l	endring	er	et	y3erligere	steg	bort	fra	TEK10s	fornuFige	krav	om	en	viss	fornybarandel.	En	
konsekvens	av	forslaget	vil	være	økt	bruk	av	direkte	elektrisitet	:l	oppvarming	i	bygg	under	1000	m2	
BRA.	Ved	å	se3e	kravet	:l	energifleksibilitet	så	lavt	som	60%	vil	også	større	bygg	i	økende	grad	
beny3e	direkte	elektrisitet	:l	oppvarming.		

Økt	bruk	av	direkte	elektrisitet	:l	oppvarming	har	flere	nega:ve	konsekvenser:		

1.Elektrisitet	er	en	verdifull	ressurs	og	burde	reserveres	for	bruk	:l	elektrifisering	generelt	og	der	
andre	alterna:ver	ikke	er	:lgengelig	for	å	redusere	utslipp	av	klimagasser	nasjonalt	og	
internasjonalt.		

1.Uten	et	fleksibelt	varmesystem	vil	brukers	oppvarmingskostnader	korrelere	med	gjeldende	
strømpris.	Sparte	investeringskostnader	for	utbygger	fly3es	over	:l	høye	driFskostnader	for	
boligeiere	og	leietakere.	
			
2.Det	er	økende	fokus	på	kraFdistribusjon	og	effekt	hos	Enova	og	NVE.	Som	en	konsekvens	har	
prismodeller	for	mellom	effekt	og	forbruk	bli3	utredet	og	endret.	Formål	er	å	bidra	:l	en	effek:v	
utny3else	av	strømne3et.	Strømmålere	i	landets	bygg	er	ne3opp	av	denne	årsak	skiFet	ut	for	å	
kunne	Nernavleses	og	:lkny3es	:ltak	for	å	redusere	effekt.	I	bygg	varmet	med	direktevirkende	
elektrisitet	vil	det	i	praksis	være	begrenset	mulighet	for	redusert	effekt	når	det	er	
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samfunnsmessig	ønsket.	Forslagets	er	i	moUase	:l	de	:ltak	som	gjøres	og	er	gjort	for	å	redusere	
effekt.		

1.Gjeldene	og	kommende	direk:ver	skjerper	definisjonen	av	fornybar	energi	og	vil	tvinge	frem	en	
primærenergifaktor	og	CO2	fotavtrykk	også	på	kraF	produsert	fra	vannkraFverk	og	konsekvens	av	
kraFutveksling	med	utlandet.	Med	økt	bruk	av	direktevirkende	elektrisitet	kan	det	for	nasjonen	
blir	dyrere	og	mer	komplisert	å	e3erkomme	bindende	forpliktelser.						

			

§	14-2	
Det	er	en	svakhet	at	foreslå3e	endringer	ikke	tar	for	seg	kapi3el	14.2.		

Erfaring	har	vist	at	dagens	modell	har	mangler	og	u:lsiktede	bivirkninger	ved	at	den	teore:ske	
normerte	varmebehovet	ikke	samsvarer	med	fak:ske	forhold	der	bygget	se3es	opp	eller	slik	beny3et.	
En	konsekvens	av	dagens	modell	er	en	rekke	bygg	har	mangelfullt	eller	overdimensjonert	
varmeanlegg.							

§	14-4		
Krav	:l	energifleksible	varmesystemer	bør	gjelde	uavhengig	av	byggets	størrelse.	

Kravet	:l	at	60%	av	normert	ne3e	varmebehov	skal	dekkes	av	energifleksible	varmesystem	er	sa3	for	
lavt.	Utbyggere	kan	komme	seg	rundt	kravet	med	liten	effek:v	varmtvannsirkulasjonsløsning	hvor	en	
«blør»	av	li3	romvarme	for	eksempel	:l	et	våtrom	mens	bygget	eller	varmes	med	direkte	elektrisitet.	
Kravet	bør	økes	:l	80%.			

Kravet	:l	felles	varmesentral	for	bygg	over	1000	m2	er	ikke	teknologinøytralt,	hvor	noen	av	de	
desentraliserte	løsningene	som	gir	laveste	energiforbruk	i	praksis	ikke	kan	beny3es.	Varmeproduksjon	
bør	foregå	så	te3	opp	:l	varmebehovet	som	mulig	for	å	redusere	energi	:l	sirkulasjon	og	varmetap	i	
sirkulasjonsledninger.	Skal	krav	om	felles	varmesentral	oppre3holdes	bør	det	åpens	for	unntak	der	
det	kan	dokumenteres	en	mer	energieffek:v	løsning.		

En	konsekvens	av	dagens	krav	om	skorstein	i	småhus	utløser	teknologiskiFe	ved	at	skorstein	ersta3es	
med	fleksible	vannbårende	varmeanlegg.	Ved	å	Nerne	kravet	:l	skorstein	vil	flere	småhus	bli	oppført	
med	direktevirkende	elektrisitet	som	eneste	varmekilde.	Krav	:l	skorstein	og	mulighet	for	
teknologiby3e	bør	videreføres.					

• I	forbindelse	med	konsekvensen	av	direkte	el	så	mister	vi	muligheten	:l	alterna:v	
oppvarming	vannbåren	varme	-	og	lagre	/	akkumulere	varme	for	å	redusere	eventuelle	
peaker	!	De3e	illustreres	godt	nå	ved	at	det	er	«tomme»	vann	magasiner	og	høy	strømpris,	
og	fare	for	eventuelle	utkobling	av	industrien	i	perioder.	De3e	resulterer	i	en	større	import	
og	:l	en	høyere	pris	!	

• Det	er	samfunnsøkonomisk	ikke	bra	å	bruke	direkte	el	som	oppvarming.	Ikke	vet	vi	hvor	den	
produseres	og	heller	ikke	hvor	«ren»	den	er	!	Strømmen	bør	brukes	:l	husholdning	som	lys,	
vask,	TV,	data,	lading	av	bil	etc….	

• Den	kraFkrevende	industri	er	bedre	tjent	med	ren	energi	produsert	med	vannkraF,	enn	f.	
eks	kullkraF.	
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